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◆生产运行情况

一、电量与负荷

1月份，南方五省区完成发电量502.42亿千瓦时，其中水电76.17亿千瓦时，火电404.42亿千瓦时，核电20.44亿千瓦时,风电1.39亿千瓦时。全网统调最高负荷达到8547.1万千瓦，同比增长22.79％；平均用电负荷率84.63%，日最大峰谷差3103.5万千瓦。广东电网统调最高负荷达到5144.7万千瓦，同比增长23.20％；广西电网统调最高负荷达到1244.4万千瓦，同比增长34.27％；云南电网统调最高负荷为997.8万千瓦，同比增长23.38％；贵州电网统调最高负荷为1216.9万千瓦，同比增长33.46％；海南电网统调最高负荷为179.4万千瓦，同比增长13.98％。
二、系统运行情况

1月份，全网500kV电压合格率为99.9999％。主网50±0.2Hz频率平均合格率为100％，同比持平；海南电网50±0.5Hz频率平均合格率为99.995％，同比提高0.1％。1月份，统调新投及扩建发电机组容量42.229万千瓦,其中，水电9.229万千瓦，火电33万千瓦。

◆安全生产简况
一、总体情况

2010年1月份，南方区域没有发生人身伤亡事故、重特大电网事故、重特大设备事故，没有发生火灾事故及发电厂垮坝事故。共发生各类电力安全生产事故11起，比上年12月份增加4起，同比减少1起。均为一般设备事故。

本月11起事故均为生产运行事故，因设备质量不良引发的事故较为突出，占45.45%。暴露出部分基层单位安全生产管理仍存在薄弱环节，突出表现为设备安装存在遗留隐患，竣工验收把关不严，部分运行设备存在质量隐患也未能通过技术监督等手段及时发现等。本月海南电网公司共发生5起因质量不良和外力破坏等原因引起的一般设备事故，占较大比重，海南电网公司部分基层单位技术监督管理工作有待加强。各有关单位要结合企业安全生产实际，通过深入开展“安全生产年”活动，进一步强化电力企业安全生产主体责任，在巩固2009年电力企业隐患排查治理成果的基础上，建立隐患排查治理长效机制，及时解决安全生产工作中存在的突出问题、危险因素、薄弱环节、事故隐患和管理漏洞，夯实安全生产基础工作，确保电力安全可靠供应。

二、事故分类及原因分析

1月份，南方区域范围内发生的11起设备事故中，因违章及管理不当引起的事故1起，占9.09%；雷害、台风与其他自然灾害引起的事故1起，占9.09%；外力破坏引起的事故3起，占27.27%；设备质量不良引起的事故5起，占45.45%；其他原因引起的事故1起，占9.09%。（11起事故简况见附件）


从发生区域看，本月广东、广西、云南、贵州、海南省（区）事故起数分别为：2、1、1、2、5。如下表所示：

2010年1月南方区域安全生产事故区域分布统计表

                                        单位：起（人）

	省 区
	广东
	广西
	云南
	贵州
	海南

	人身事故分布数
	0
	0
	0
	0
	0

	其中，死亡/重伤人数
	0
	0
	0
	0
	0

	电网事故分布数
	0
	0
	0
	0
	0

	设备事故分布数
	2
	1
	1
	2
	5

	火灾事故分布数
	0
	0
	0
	0
	0

	各类事故分布数
	2
	1
	1
	2
	5

	合  计
	11


◆监管动态
南方电监局开展春节两会保供电安全督查督促企业落实各项安全保障措施。1月18日起，南方电监局组织专家对区域内部分电力企业及重要电力用户的安全生产和保供电准备情况进行了现场督查。督查组深入各级调度中心、基层电力企业、变电站、生产控制室、计算机机房、基建工地、用户设备车间等重要场所进行督查。督查结束后与各企业及时交换了意见，并要求各发供电企业和重要用户要清醒认识、顾全大局、加强协作、形成合力，切实提高保民生供电服务意识，确保系统安全可靠运行和重要用户安全可靠供电，共同保障春节及“两会”期间安全生产正常秩序和电力可靠供应。
南方电监局认真组织南方区域电力企业参加2010年全国电力安全生产工作电视电话会议。2月8日，国家电力监管委员会召开全国电力安全生产工作电视电话会议，按电监会部署，南方电监局组织131家电力企业共268人在广东、广西、海南分会场参加会议。会议结束后，南方电监局主要负责人结合区域实际，就如何贯彻落实会议精神向电力企业提出具体要求。
南方电监局主要负责人到南方电网电力调度通信中心和广东电网公司调研春节及“两会”期间保供电情况。为贯彻落实全国电力安全生产电视电话会议精神，做好春节及全国“两会”期间保供电工作。2月9日，南方电监局主要负责人率调研组一行先后到南方电网电力调度通信中心和广东电网公司调研。南方电监局主要负责人对南方电网电力调度通信中心和广东电网公司电力安全运行和可靠供应等方面取得的成绩给与充分肯定。对做好春节及“两会”期间保供电提出了四点要求。调研过程中，南方电监局主要负责人还与南方电力通讯中心有关负责人就建立“西电东送”市场交易机制、开展辅助服务补偿机制等方面进行了沟通。

春节期间南方区域电力系统运行稳定电力供应正常。2010年春节期间，南方区域各电力企业按照电监会和南方电监局有关部署要求，精心安排，采取有效措施，圆满完成了节日期间的安全供电任务。节日期间，南方区域电力系统主网运行稳定，电力供应情况整体良好，五省（区）主网、西电东送主通道设备运行正常，主要发电企业发电设施运行正常。五省区均无拉闸限电及错峰用电,满足了社会用电需求。节日期间，南方区域各电力监管机构和电力企业一道加强值守，高度关注气候情况，防范突发事故及冰冻灾害，每日了解系统运行情况，严格执行零报告制度，确保了安全生产信息渠道畅通。系统没有发生重大及以上各类事故，没有发生生产人身伤亡事故,安全生产形势基本平稳。
2月8日，国家电力监管委员会召开了全国电力安全生产工作电视电话会议，各单位要认真学习贯彻落实王旭东主席、史玉波副主席讲话精神，进一步提高认识，深入贯彻落实科学发展观，服从、服务于党和国家大局，增强确保安全生产、保障电力供应的使命感、责任感；围绕2010年全国电力安全生产目标和重点工作，进一步落实责任，严谨务实，全力以赴，把国家电监会的部署落实到实际工作中，为南方区域经济社会持续发展提供有力的保障。一要全面总结、巩固2009年“安全生产年”活动工作成果，按照国家电监会要求，克服厌倦情绪，继续深入开展“安全生产年”活动，并赋予新的内涵与要求，要以亚运保供电为核心，以事前预控、加强监管、落实责任、完善机制、综合治理为重点，将“三项行动”和“三项建设”融入到企业安全文化、安全责任与安全投入中，确保“安全生产年”取得新成效。二要周密部署，做实“两会”期间电力安全生产工作，总结重大节假日、重大政治活动期间的保供电的经验，克服麻痹思想，把工作进一步做实、做细，确保保供电工作方案、保供电措施和应急预案的时效性和可操作性，努力实现2010年安全生产良好开端。三要严格执行值班和电力安全生产信息报送制度，严格执行“两会”期间零报告制度，确保信息渠道的畅通，发生突发事件要及时上报，并妥善处理。

2010年1月南方区域电力系统事故原因分析表

	事故原因分类
	电网事故

（本月）
	电网事故

（年累计）
	设备事故
	人身事故

（本  月）
	人身事故

（年累计）
	火灾事故

（本  月）
	火灾事故

（年累计）
	合计

（本月）
	合  计

（年累计）

	
	
	
	供 电

（本月）
	供  电

（年累计）
	发 电

（本月）
	发 电

（年累计）
	
	
	
	
	
	

	合 计
	0
	0
	10
	10
	1
	1
	0
	0
	0
	0
	11
	11

	1、管理不当
	0
	0
	1
	1
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	1
	1

	2、雷害、台风与其他自然灾害
	0
	0
	1
	1
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	1
	1

	3、外力破坏
	0
	0
	3
	3
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	3
	3

	4、设备质量不良
	0
	0
	4
	4
	1
	1
	0
	0
	0
	0
	5
	5

	5、其他原因
	0
	0
	1
	1
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	1
	1

	6、原因待查
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0


附件：

2010年1月份各类事故简况

1、1月7日08时21分，广东电网公司潮州供电局220kV潮州站#2主变变低侧刀闸因装配工艺存在缺陷，运行中动静触头接触不良引起拉弧，造成柜内三相短路，差动保护动作主变三侧开关跳闸，10kVⅡ段母线失压。事故造成电量损失0.75万千瓦时。

2、1月21日19时16分，广西电网公司梧州供电局110kV京仁里线124号塔因8根拉线中的7根被盗，引发倒塔，造成梧州供电局110kV仁庆变全站失压，京南电厂110kVI段母线失压。事故造成负荷损失0.16兆瓦。
3、1月4日00时15分，贵州电网公司六盘水供电局因设备在安装、验收、启动投运时绝缘距离不符合规程要求，220kV北郊变361断路器在切除电容器组时，发生重燃过电压，造成开关柜绝缘击穿、燃烧，造成35kVI母4个间隔烧坏。事故造成负荷损失约0.7兆瓦。

4、1月25日17时26分，贵州电网公司毕节供电局因外单位工程车在110kV安溪线附近倒土造成地面升高后，行驶中挂住导线，导致110kV安溪线A、B两相短路，110kV安家井变110kV安溪线跳闸。事故造成电量损失约1万千瓦时。

5、1月26日18点01分，云南电网公司楚雄供电局因110kV谢双线线路杆塔绝缘子受雷击，110kV谢双线发生C相接地故障，线路两侧断路器跳闸。220kV谢家河变电站侧断路器因设备安装隐蔽缺陷，重合闸出口连接片接触不良，重合闸动作未出口，断路器未合上。同时，因大量谐波引起低频震荡，110kV不鄂线断路器距离Ⅲ段动作跳闸，造成不管河、泥堵河机组与系统解列，35kV鱼庄河线、纳鱼线、雨龙线和10kV小庙河线相继跳闸，导致110kV双柏变电站全站失压。

6、1月1日16时20分, 海南电网公司澄迈供电局110kV老城变电站因10kV站外电缆头发生持续短路故障，多次近区短路故障造成#1变压器抗短路能力下降，引起变压器低压侧内部故障，重瓦斯动作跳闸，造成#1主变失压。
7、1月10日16时19分, 海南电网公司儋州供电局110kV龙力站因35kVCT存在质量缺陷绝缘劣化，在阴雨天气下绝缘击穿，导致35kV母线接地，造成#1主变35kV侧开关跳闸，35kV母线失压，事故造成临高供电局35kV金牌站、新盈站和美良站失压。事故造成电量损失0.5万千瓦时。

8、1月12日13时43分，海南电网公司儋州供电局35kV兰洋站因#1主变差动保护装置存在缺陷，1#主变差动保护装置在投入2#主变时受到励磁涌流干扰，电流采样不准确，引起1#主变差动保护误动，跳两侧开关，造成10kV母线失压。事故造成负荷损失约1.6兆瓦。

9、1月13日，海南电网公司儋州供电局35kV加新线因村民砍树碰到线路，导致线路保护动作跳闸,重合闸不成功。造成35kV东成站、西庆站、加平站停电。事故造成电量损失0.753万千瓦时。
10、1月22日19时20分，海南电网公司儋州供电局110kV那大站因35kV那联线外置CT存在质量缺陷，运行中绝缘劣化并击穿，导致35kV那联线开关爆炸，#1主变35kV侧开关跳闸，35kV母线失压，35kV木排站、35kV兰洋站、35kV南丰站和35kV西培站失压。事故造成负荷损失3.9兆瓦,电量损失0.5万千瓦时。

11、1月20日00时21分，广东粤电集团公司靖海电厂#2机组因锅炉掉大焦，振开炉底捞渣槽人孔门，引起槽内密封水流失，锅炉正压运行，导致主汽温大幅波动并快速下降而被迫停机。05时59分，#1机组因热控一对BRC卡件同时故障，导致汽温控制失灵而被迫停机。两台机组非计划停运造成全厂对外停电。
	
本期送：国家电监会(17)、华北电监局(1)、东北电监局(1)、

西北电监局(1)、华东电监局(1)、华中电监局(1)、各城

市电监办(11)，中电联(1)，广东、广西、云南、贵州、

海南省(区)政府办公厅(5)、发改委(5)、经贸委(工信

局)(5)、国资委(5)、安监局(5)、电力行协(5)，广西、

海南电力监管业务办(2),南方五省(区)各电力企业(200) 
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